
Федеральная служба по надзору в сФере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск

Испытательный лабораторный центт.
423570. РТ. г. Нижнекамск` Vл. Ахтvбинская. д.18. Телеdtон. факс: 8(8555) 41

ОКПО 13017686. ОГРН 1051641018582. ИНН/КПП 1660077474/165131

Уникальный номео записи об аккоедиташии:
в DеестDе аккDедитованньIх лип
Ng РОСС RU.0001.510857
дата внесения сведений в DеестD:
29.06.2015г.

утвЕряmю
Рvководитель ( g-diиf:ш\.йш-,Е `,,   Ё, `';

Еиhр№T-,ЕнJq:,?р,.и::гl
(подпис

протокол испытАний
№ 06179 от 27.04.2021

Наименование пDобы /обт.азша`:
вода питевая из крана скважины с.Чув.Чебоксарка

Идентиd]икашия объекта испытаний:
Тара, упаковка ruі,астuков ая посуда

;р``-,.;   \  `Ф-и-е --,,
``                   ,`J`         :т:        7`_``:.Ji==_.:j

К{hLIробы (образца)                                             х. ОбJ 79. 2/
Наименование и юридический адрес заказчика
МУП " Новошеиминское ЖКХ"
Республика Татарстан, Новошешминский район, Новошешмшск, ул.Парковая, д. 2

Осноышже д" оггбоIт1а..                                        договор от 11.01.2021 № 320/21
Цель отбора: проведение испытаний по                           J7j7оt436оЭсmбе##ый ко#7ироль
Место отбора пробы (образца)
МУП "Новошеиминское ЖКХ"
Р еспублика Татарстан, Новошешмшский район, Новошешмшск, ул.Парковая, д.2

(наименование, d]актический адрес. юридический адрес)
Нд на метод отбора пробы (образца):             ЛОСГ 3/8б/-20/2
Количество (объем) пробы для испытаний                            /О л.
дата и время отбора пробы (образца)                                2/.04.202/ J/ ч. 00 лm#.
дагm и время доставки пробы (образца)                            2/.04.202J /4 ч. 30 л4иt.
СкрУдник, отобравший/принявший пробы                   Лол{ощ#ж са;+зmр;+о2o 6раіfо оmЭелсr

обеспечения, санитарного надзора
Фатсутдинова М. З.

(доJшость. ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбоDа пDоб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Условия доставки                                                   ожсIэюЭсrе^4aя юои€еz"#ческяя сt"кa

автотранспорт
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Настоящий протокол характериэует исключительно испытанный обраэец.
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Результаты испытаний

Код образца (пробы):l х.06179.21Ани
я ц н` п . г.т-. Е -\ті -I L! - nI -  . zZ -Е испь1тЕдиницы

gп/
Определяемые Результаты Величина Цд на методы  испытаний

показатели испытаний допустимого уровня измерения

1
Никель / 0Ji,суммарно) менее о,001 не более о,02 мг/л ГОСТ 3 1870 (п.4)

2
Марганец / (Мп,суммарно) менее о,001 не более о,1 мг/Jт ГОСТ 31870 (п.4)

3 цинк / (Zп) 0,08 ± 0,02 не более 5 мг/JI ГОСТ 31870 (п.4)

45
свинец і свинец а>ь,суммарно) менее о,001 не более о,01 мг/Jl ГОСТ 3 1870 (п.4)

Медь / Медь (Сu,суммарно)/ед.изммг/дм3;
0,0080 ± 0,0032 не более 1 мг/л ГОСТ 3 1870-2012

6
кадмий / (сd,суммарно) менее о,0001 не более о,001 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

7 Щелочность 2,04 ± 0,24 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

8
Железо / а7е,суммарно) 0,29 ± 0,07 не более о,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

9
Сульфаты / Сульфат-ион/(Sо4) 75,00 ± 8,25 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)

10

общаяминерализация(сухойостаток)
517,00 ± 51,70 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

11 Жесткость общая 7 20 ± 1,08 не более 7 ож ГОСТ 31954 (метод А)

12
Нитраты (по NО3) /Нитрат-ион менее о,10 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод д)

13
рН / Водородныйпоказатель 7,7 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы рН ПНд Ф 14.1:2:3:4.121

14

Мутность / единицымутностипокаолину(придлиневолны530нм)
менее о,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

15 Цветность менее 5 не более 20 крад. ГОСТ 31868 (п.5)

16 Привкус / Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 (п.5.8.2)

17
Окисляемостьперманганатная 0,90 ± 0,18 не более 5 мг/дм3 Шд Ф 14.2:4.154

Настоящий протокол характериэует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускаетсяі
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Алюминий /Массоваяконцентрацияалюминия/(А1)

менее о,04 не более о,5 мг/дм3 ГОСТ 18165 (п.6)

19 Запах при 20 ОС 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 (п.5.8.1)

20

Фториды / Массоваяконцентрацияфторидов/Фторид-ион/(F)

менее о,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

21

Нефтепродукты(суммарно)/Массоваяконцентрациянефтепродуктов

менее о,005 не более о,1 мг/дм3 Шд Ф 14.1:2:4.128

22
Аммиак (по азоту) / иионыаммония'"марно

менее о,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

Мнение и интерпретация: *
дополнитеjlьные сведения*: ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора образцов

Ноt]мативный докvмент. vстанавливаюший тt]ебования
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническuе нормативы и требованш к
обеспечению безопасности и (ши) безвредности для человека
факторов среды обитания"

ЕЕЁЁЕЁЕЁЁ::ЁЁ:Iай#иОфОРМЛпео#°:б"дИНеННОГО ПРОТОКОЛа        до:Оу=мнотсо:ед           _
*-заполняется при необходимости, раздел может быть исключенu
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/- Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в РеспублиIю Татарстан (Татарстан)»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан

(Татарстан)» в Нурлатском, Аксубаевском районах
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны:   8(843) 221-90-03; 8(843)221-90-
87(факс)  ИШ1/КПП 1660077474/166001001

Фактический адрес: 423040, г.Нурлат, ул.Шкоjlьная,10. Телефоны: 8(84345)2-07-29; 8(84345)2-07i29
(факс) ИНН/КПП 1

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
RА.RU.511320

дата внесения сведений в реесц мая 20

\`:

4/163203001

\\

ждАю
итель ИЛ

(должность)
Ахметзянов И.Р.

•L, ,L .  / 1 (ц"с

tуг,//   с,       ;±       с5--:,`\`}
\)`

ПРОТОКОЛ
№ 30111П1 от 22.04.2021

Наименование пробы (образца)
Вода питьевая - централизованного водоснабжения

(описание, состояние)
Идентификация объекта испытаний: /Эля обрсz3#с ироdукзі%и/
документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ---
дата изготовления ---
Объем партии  ---
Номер партии  ---
Тара, упаковка стериііьная стетянная посуда
Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)
дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
Кодпробы(обрг\зщз\)02.3011.21НП
Наименование и юридический адрес заказчика
МУП «Новошеш]vшнское ЖКХ» ИНН 1631009663, ОГРН 1171690096577, Республика Татарстан,
Новошешминский район, Новошеш]vіuнск, ул.Парковая, д. 2
Осшовgl"е д" оггборg.  договор № 320/21 от 11.01.2021
Щеііь "боргн _проведенuе испытаний п_Q_ Производственный контроль
Г`|1есто отборi\ г.робы `обрг.зщг\) МУП « Новошешминское ЖКХ», Республика Татарстан,
Новошешминский район, с , Рус `Чебоксарка

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)
Рз.йон Новошешминский
Нд нg"етодшку отборz.   ГОСТ 31942-2Q12
Количество (объем) пробы для испытаний    о,jл.
дата и время отбора пробы (образца) 2/.04.202/ /О..jО
дата и время доставки пробы (образца) 2/.04.202/ /j..jО
дата(ы) осуществления лабораторной деятеjlьности 2/. О4.202/ -22. О4.202/
СОТРУдНИК, ОТОбРаВШИй/ПРИнЯВшИй ПРОбЫ ЛОл4ОZ##ик сО;+#mсrр#О2о бРС"с7 ОИЭелО ОбеСИеЧе#С4Я
санитарного надзора Фатхутдинова М. З.

(доj"ость, ФИО)
Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
Актотбора  проб№  376 от21.04,202110:30
У словня достаIвт€ш автотранспорт,  термосумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственнос" за стадию отбора
образцов. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬ1ТАНИЯ
Ng Определяемые Результаты

ВеличинадОПУСТИМОГОуровня Единицы Нд на метод`il
п\п показатели испьітаний измерения испытаний

Код пробы:02.3011.21НП, Рег. №:796 -Вода питьевая -централизованное водоснабжение: из крана
разводящей сети с.Рус.Чебоксарка

1
Общее микробное 4 не более 50 коЕ в 1

МУК 4.2.1018-01 сизменениемидополнением

число мл
МУК4.2.2794-10 п8.1

2
Термотолерантные ' Не обнаружено отсутствие

коЕ/100
МУК 4.2.1018-01 сизменениеми

колиформные бактерии мл. дополнением МУК4.2.2794-10п.'8.2

3
Общие колиформные Не обнаружено отсутствие

коЕ/100
МУК 4.2.1018--01  сизменениеми._

бактерии мл. дополнением МУК4.2.2794-10п.8.2

Руководитель структурного подразделения
-\-

Колпакова Тамара Александровна гg\ггgfzтZ2Z
Мнение и интерпретация:-Н;;;;;:;;і;:е;;-"-65;;;-е-;и-:;-;бноечuсло/ОМЧ"соответствуетпоказателю"ОбщеемuкробноечисЛо

(пОоЖа#:л±: ',Р6ГбРо%е:нОьКь:каоТлеиЛфЬ:рОмбн#дuеебКаОкЛтИефрОиРи#:Ь::ибнаи%%:#е#; :ОмОл#Вие,#сСм#%еа:ны.        і

А`

дополнительные сведения :                                                                                                                  ;g
Нормативный документ, устанавливающий требования                                                                        ,
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора
образцов. Протокоj] не может бьіть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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